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N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -6 6

U R Z Ą D Z E N IA

E L E K T R Y C Z N E

Elektryczny sprzęt instalacyjny okrętowy  

na napięcia do 5 0 0  V

W tyczka  W T O  3 8 6  tró|biegunow a  

10 A  5 0 0  V  z  kołkiem

3 0 8 3 -1 3

N A  O K R Ę T A C H

uziem iającym Grupa katalogowa VI 76

1, Przedmiot nomy. Przedmiotem normy jest wtyczka okrętowa typu WTO 386, wodoszczelna trójbiegunowa 

z kołkiem uziemiającym, o prądzie znamionowym 10 A i napięciu 500 V

2. Nomy związane

PN-61/E-93600 Dławnice okrętowe do przewodów elektrycznych. Wymagania i badania techniczne 

PN-64/E-93612 Okrętowe urządzenia elejrcryczne. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 500 V. Wy­

magania 1 badania techniczne

3. Budowa oznaczenia. Wtyczkę oznacza się podając:

- nazwę "Wtyczka",

- symbol "WTO 386",
- oznaczenie materiału obudowy:

Ms - mosiąaz,

Al - stop aluminium,

Tw - tworzywo sztuczne,

- numer niniejszej normy.

4. Przykład oznaczenia wtyczki o korpusie mosiężnym:

WTYCZKA WTO 386-Ms BN-66/3063-13

5. Wymiary w mm

6. Wymagania i badania - wg PN-64/3-93612.

K O N I E C

C e n tra ln y  O ś ro d e k  K o m tru k c y in o  B a d a w czy  P rz e m y iłu  O k rę to w e g o  G d a ń sk  

U s ta n o w io n a  p rz e z  D y re k to ra  C O K B  d n ia  2  lis to p a d a  1 9 6 6  r  

la k o  n o rm a  o b o w iq z u |q c a  w  z a k re s ie  p ro d u k c ji od  d n ia  1 s tyczn ia  1 9 6 8  r  

(M o n  Pol n r  6 /1 9 6 7  po z  3 1 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm. W wa Ark wyd 0,12 Nakł 300 4- 30 Zom 2038/68 Cona zł 1 20



33 BN-66/3083-13 Elektryczny sprzęt instalacyjny okrętowy na napięcia do 500 V
Wtyczka WTO 386 trójbiegunowa 10 A 500 V z kołkiem uziemiającym
VI 76
1 W punkcie 2 zamiast PN-64/E-93612 Okrętowe urządzenia elektryczne Gnia­

zda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 500 V Wymagania i badania techniczne 
powinno być BN-76/30b4-29 Okrętowe wyroby elektroinstalacyjne Gniazda wtycz­
kowe i wtyczki do instalacji przemysłowych

2 W punkcie 6 zamiast PN-64/E-93612 powinno być BN-76/3064-29
3 Na rysunku zamiast Dlawnica W27 wg PN-61/E-93600 powinno być Dław- 

nica W27 wg PN-69/E-93600

zmiana 1
30 4 79 r

(B iu le ty n  P K N iM  n r  8—9/79 p o z  78)


