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1. WSTĘP

Przedmiotem normy je^t klasyfikacja węzłów cieplnych zasilanych z centralnych źródeł ciepła za po

średnictwem sieci cieplnych wodnych lub parowych, w pełnym zakresie przekazywania ciepła w budownic

twie powszechnym i specjalnym.

2. KLASYFIKACJA

2.1. Kryterium klasyfikacji. Norma klasyfikuje węzły cieplne w zależności od rodzaju i parametrów 

czynnika grzejnego dostarczanego z sieci cieplnej, sposobu przekazywania czynnika grzejnego oraz ro

dzaju instalacji odbierającej czynnik grzejny z węzła cieplnego.

W szczególnych przypadkach bez względu na rodzaj czynnika grzejnego mogą występować węzły cieplne 

specjalne, jak: wyparkowe, bezpośredniego poboru wody itp.

2.2. Schemat klasyfikacyjny
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Schemat klasyfikacyjny węzłów cieplnych

1 — węzeł cieplny bezpośredniego połączenia, 2 — węzeł cieplny wymiennikowy, 3- węzeł cieplny hydroelewatorowy, 4  —

węzeł cieplny zmieszania pompowego, 5 - węzeł cieplny z redukcją ciśnienia pary, A - węzeł cieplny specjalny.
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